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Plafoniera a due tubi LED lungh. 150 cm

Resa luminosa minimo 4000 lumen

Plafoniera a due tubi LED lungh. 120 cm
Resa luminosa minimo 3000 lumen

Plafoniera a quattro tubi LED lungh. 60 cm
Resa luminosa minimo 3000 lumen

Lampada di emergenza
Punto luce di emergenza

Punto luce a soffitto

Interruttore unipolare / bipolare

Quadro elettrico

Pulsante attivazione emergenza
Pulsante disattivazione impianto elettrico

Presa bipasso / universale (Schuko)

Presa rete dati

Rilevatore presenza per accensione luci

Pulsante a tirante per allarme bagno

LEGENDA SIMBOLI

Ventilconvettore ad incasso a soffitto
Resa frigorifera totale circa 2 - 4 kW

Area di riferimento quadro elettrico 1

Potenza frigo min macchina esterna 10 kW

Area di riferimento quadro elettrico 2

Potenza frigo min macchina esterna 24 kW

Area di riferimento quadro elettrico 3
Potenza frigo min macchina esterna 30 kW

Area di riferimento quadro elettrico 4
Potenza frigo min macchina esterna 20 kW
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