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PROPRIETÀ

UFFICIOUFFICIO

UFFICIO
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UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

Per. m 20.8 / Sup. mq 18.0

Per. m 14.8 / Sup. mq 10.7

Per. m 31.4 / Sup. mq 20.5

Per. m 15.9 / Sup. mq 13.0

Per. m 9.3 / Sup. mq 5.2

Per. m 15.2 / Sup. mq 14.4

Per. m 16.4 / Sup. mq 14.7

Per. m 16.4 / Sup. mq 16.6

Per. m 23.2 / Sup. mq 21.4

Per. m 24.5 / Sup. mq 15.2

Per. m 12.7 / Sup. mq 6.1

Per. m 19.2 / Sup. mq 9.7

CORRIDOIO

Per. m 16.4 / Sup. mq 14.6

Per. m 29.9 / Sup. mq 17.8

Per. m 8.3 / Sup. mq 3.6

Per. m 23.7 / Sup. mq 17.0

Per. m 13.4 / Sup. mq 7.2

Per. m 11.7 / Sup. mq 7.5

Per. m 9.8 / Sup. mq 3.5

Per. m 15.0 / Sup. mq 13.5

Per. m 23.0 / Sup. mq 30.2

Per. m 27.9 / Sup. mq 41.4

Per. m 30.3 / Sup. mq 19.4Per. m 10.4 / Sup. mq 6.0

Per. m 22.9 / Sup. mq 21.6

Per. m 19.0 / Sup. mq 22.2

Per. m 18.4 / Sup. mq 21.1

Per. m 19.4 / Sup. mq 19.5

Per. m 18.6 / Sup. mq 21.3

Per. m 21.3 / Sup. mq 17.4

Per. m 5.6 / Sup. mq 2.0

Per. m 17.5 / Sup. mq 19.2

Per. m 10.2 / Sup. mq 6.0

Per. m 14.7 / Sup. mq 11.7

Per. m 8.9 / Sup. mq 3.8

CORRIDOIO

Per. m 25.9 / Sup. mq 16.9
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«

«
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VIA GONZAGA

LEGENDA:

DEMOLIZIONI MURI

DEMOLIZIONE SOTTOFONDO IN CLS

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI IMPIANTI

1.    RIMOZIONE TOTALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO NEI LOCALI DENOMINATI A, B, C, D, E

2.   RIMOZIONE TOTALE DELL'IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DENOMINATI A, B, C, D, E

3.   RIMOZIONE TOTALE DELL'IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE E SCARICO IN TUTTI I BAGNI.

RIMOZIONI VARIE (SERRAMENTI, APPARECCHIATURE, ECC.)

AREA INTERESSATA DAL PRECEDENTE APPALTO
DI BONIFICA AMIANTO DELLE PAVIMENTAZIONI

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN CERAMICHE O GRES
COMPRESA DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO

« RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE,
ALTEZZA VARIABILE

LOTTO A-B-C-D

LOTTO E

ASSISTENZE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

DOVRANNO ESSERE ESEGUITE TUTTE LE DEMOLIZONI/RIMOZIONI NECESSARIE PER LA
REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO ED IDRICO-SANITARIO.

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTE COMPRESA
PAVIMENTAZIONE SOTTOSTANTE IN LINOLEUM

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC /LINOLEUM

DEMOLIZIONE DEL SOLO SOTTOFONDO

RIMOZIONE ZOCCOLINO

RIMOZIONE CONTROSOFFITTO
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