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LEGENDA

QUADRO ELETTRICO RISALITA QUADRO ELETTRICO

PASSERELLA A RETE IN ACCIAIO ZINCATO CON SETTO SEPARATORE
PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 300x80mm

PASSERELLA A RETE IN ACCIAIO ZINCATO CON SETTO SEPARATORE
PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI 300x80mm

SACCHETTO TAGLIAFIAMMA REI

TIPICO INSTALLAZIONE CANALIZZAZIONE A PARETE

L'APPALTATORE DEVE VERIFICARE LA STATICA DI TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO E SOSPENSIONE, IN RELAZIONE AL PESO DEI CAVI CONTENUTI
E AL SUPPORTO SU CUI GRAVERA' IL SISTEMA

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER ENERGIA ELETTRICA

SETTO SEPARATORE

STAFFAGGIO A PARETE CON
MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO

CANALIZZAZIONE FISSATA ALLA STAFFA CON
DUE VITI CON QUADRO SOTTOTESTA

FISSAGGIO

FISSAGGIO

CANALIZZAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTI SPECIALI

SETTO SEPARATORE

STAFFAGGIO A PARETE CON
MENSOLA IN ACCIAIO ZINCATO

CANALIZZAZIONE FISSATA ALLA STAFFA CON
DUE VITI CON QUADRO SOTTOTESTA

FISSAGGIO

FISSAGGIO

TIPICO PRESCRIZIONI RIEMPIMENTO CANALIZZAZIONI

50%

LIBERO
SPAZIO

OCCUPABILE
SPAZIO

L'APPALTATORE NON POTRA' SUPERARE LA SOGLIA DI RIEMPIMENTO DEL 50% DELLE CANALIZZAZIONI.
INOLTRE DOVRA' VERIFICARE CHE IN OGNI SCOMPARTO DELLA CANALIZZAZIONE I CONDUTTORI ABBIANO LE SEZIONI CONTIGUE FINO A 3 DIAMETRI.

CONDUTTORI CONDUTTORI

MALTA AVENTE GRADO DI
RIPRISTINO PARETE REI CON

RESISTENZA AL FUOCO
EQUIVALENTE AL GRADO DI

PARETE REI

RESISTENZA AL FUOCO
DELLA PARETE

CANALE
METALLICO

MATERASSINO REI

ESTERNO CANALE

MATERASSINO REI

INTERNA CANALE

CAVI ELETTRICI
TAGLIAFIAMMA

TAGLIAFIAMMA

TIPICO CHIUSURA CON MATERASSINI REI

PIANTA PISTE DI TEST - CANALIZZAZIONI       SCALA:  1 : 50

A - APPROVATO

B - APPROVATO CON COMMENTI

C - NON UTILIZZABILE

TIPO DI EMISSIONESTATO

PROGETTISTA

PROGETTO

NUMERO DISEGNO

APPROVAZIONE COMMITTENTE

SCALA

REV

COMMENTI

DISEGNATO DA DATA CONTROLLATO DA DATA APPROVATO DA DATA

SEDE PROGETTO NUMERO PROGETTO

NOTE

Questo documento contiene riferimenti ai seguenti file:

Questo documento è da consultare insieme a:
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