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Relazione di sintesi sulle indagini documentali e in situ per la ricerca dei sottoservizi
presenti nell’area delle Caserme Milano e Capozzi di Bari e aree limitrofe.

La presente relazione descrive le indagini documentali e in situ effettuate per la ricerca dei sottoservizi
presenti nell’area delle Caserme Milano - Capozzi di Bari e aree limitrofe.

Le indagini documentali sono consistite nella ricerca di documentazione originale (planimetrie degli impianti
dello stato di fatto) che potesse attestare la presenza e la distribuzione dei sottoservizi all’interno dell’area
delle Caserme. Si evidenzia che nonostante le ricerche effettuate non é stato possibile reperire alcun tipo di
documentazione.

Ulteriori indagini sono consistite nel prendere contatto con gli enti gestori delle reti al fine di reperire la
documentazione utile a ricostruire un quadro delle reti nelle aree limitrofe all’area di intervento. Attraverso
tale indagine e stato possibile reperire alcune planimetrie relative al posizionamento delle reti idriche e
fognarie (fonte: Acquedotto Pugliese S.p.A).

Si vedano gli Allegati 1, 2, 3 della presente relazione.

Per quanto riguarda la rete gas é stato contattato I'ente gestore RETEGAS BARI ed é stata effettuata una
richiesta di stralcio della rete di sottoservizi ed infrastrutture gestiti da Rete Gas Bari nelle aree di intervento
e aree limitrofe.

Si rimanda allo stralcio dell’Allegato 4.

Per quanto attiene le reti elettriche, telefonia e fibra sono stati contattati i rispettivi enti gestori (Enel, Infratel,
Open Fiber) ma non & stata fornita alcun tipo di documentazione richiesta.

Inoltre & stata effettuata una ricognizione in situ delle reti esistenti all'interno dell’area. | risultati di tale
ricognizione sono stati graficizzati al fine di documentare la presenza di sottoservizi e relativa tipologia. A
tal fine i pozzetti mappati vengono documentati con fotografie e dati riguardanti relative dimensioni,
profondita e diametro delle tubazioni.

Si rimanda all’Allegato 5, 6, 7.

Si precisa che tale restituzione grafica € una rappresentazione schematica e
indicativa dello stato di fatto e non rappresenta un rilievo delle reti, in quanto volta a
verificarne la presenza e documentarne le condizioni.

Nonostante I'avanzato stato di degrado delle reti rilevate e la sottrazione di diversi impianti e materiali
avvenuta illegalmente, la ricognizione documenta Ia tipologia di pozzetti e di reti rilevate all’interno delle
caserme (gas, fognature miste, elettriche), per quanto € stato possibile.

Si evidenzia che in seguito alle presenti indagini non é possibile determinare una
precisa ricostruzione del sistema dei sottoservizi esistente.
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@ Pozzetto Incrocio + Flessibile Smontaggio
Impianto di Sollevamento +  Gibault

PEZZO ATTACCO +  Manicotto
@ Collare 2 pezziin PP +  Manicotto Elettrosaldato
@ Giunto a squadra in GRES +  Raccordi Transizione
@ Innesto a compressione +  Rapido
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® Sellaadincollaggioin Pvc T Allaccio Utenze
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Fonte ACQUEDOTTO PUGLIIESE S.p.A.
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TRONCHI DI FOGNATURA PLUVIALE

TRONCHI DI FOGNATURA MISTA
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SCHEMA DISTRIBUTIVO RETI GAS
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Tubo M.P. in acciao
Tubo B.P. in acciao

Tubo B.P. in Pead
Allaccio in acciao

Derivazione Utenza
Piede di colonna

Stazione di P.C.
Palina di P.C.
Sfiato

Fonte stralcio: Rete Gas Bari
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RICOGNIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
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RICOGNIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
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RICOGNIZIONE SOTTOSERVIZI ESISTENTI
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LEGENDA
Quadro elettrico
|drante
Fognature miste

Rete gas
Rete elettrica

PROFONDITA’ E DIAMETRO TUBAZIONI

8030

Profondita: 64 cm
Diametro: 15 cm

8041

Profondita: 31 cm
Diametro: 12 cme 7 cm

8050
Profondita: 4.10 m

8051
2 tubazioni minori a profondita: 55 cm
1 tubazione maggiore a profondita: 88 cm

8054
Profondita: 45 cm

8092
Profondita; 107 cm

8010

Profondita: 30 cm
Diametro: 5-6 cm
8017

Profondita: 7 cm
Diametro: 4 cm
8018

Profondita: 38 cm
Diametro: 12 cm
8024

Profondita: 50 cm
Diametro: 5 cm
8025

Profondita: 12 cm
Diametro: 5 cm

DIMENSIONI E TIPOLGIA POZZETTI

40x40 cm

67x67 cm

1,20x1,20 m
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SCHEMA DISTRIBUTIVO RETI FOGNARIE
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SCHEMA DISTRIBUTIVO RETI FOGNARIE
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